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アクティブチルドビームの運転モード

Modeling of Active Chilled Beam

アクティブチルドビームのモデル化 その１

アクティブチルドビーム
Active Chilled Beam (ACB)

外調機によって室内換気用の一次空気を冷
やし、チルドビームに連続して供給する同時
に、室内の空気がノズルによる負圧によって
チルドビームへ誘引され、チルドビーム内の
コイルで冷やされる。その後、冷却された空
気とノズルからの一次空気を混合して室内へ
供給し、室内の顕熱を処理する。

本研究の目的

近年、省エネ性、快適性、静音性を持つア
クティブチルドビームは世界中で幅広く活用
されている。機器の運転状況を再現し、それ
を設置したビル空間の温熱環境を予測するた
めに、まず最初にアクティブチルドビームを
モデル化する課題が指摘されている。

×ファン動力無
×高温水が供給
できる

×静音性
×冷風を受ける
不快感無

×寸法自由にデ
ザイン

１吹出空気 ２誘引空気 ３一次空気と誘引空気を混合
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アクティブチルドビームのモデル化 その２

8：00~9：00 朝予冷(mode1) 9：00~21：00 通常運転(mode2, mode3)21：00~8：00 運転無(mode4)

TWt : 時刻t[s]におけるコイル内の水温度 [℃]
qw : ACBのコイル定格冷水質量流量[kg/s ]
Tw1 ,Tw2 :コイル冷水入、出口温度[℃]
Tr1,Tr2 : ACBのコイルの入、出口での誘引空気温度[℃]
TCB : ACBから吹出し空気の温度[℃]
Tn : ACBの一次空気の温度[℃]
Troom : 室温[℃]
Ὕ : 時刻t[s]における室温[℃]

qn : ACB一次空気体積流量[m 3/s]

MCB : ACBからの吹出し空気の質量流量[kg/s]
kn : ACB一次空気の質量分率
μ : ACBで一次空気と誘引空気の割合[ - ]
Cair : 乾き空気の定圧比熱1006[J/kg・k]
Cv : 水蒸気の定圧比熱1846[J/kg・k]
Cw : 水の定圧比熱4181[J/kg・K]
xr1, xr2 : ACBコイルの入、出口での誘引空気の絶
対湿度[kg/kg `]
xCB : ACBからの吹出し空気の絶対湿度[kg/kg `]
xn : ACBへの一次空気の絶対湿度[kg/kg `]

Mode4:一次空気OFF、冷水OFF

計算開始

式4-2により、ACBの冷
房能力• を算出

4 はὝ とするTroom=Tr1

式4-1により、時刻t+1[s]
における水温4 を算出

建物
（TYPE56）

• •

切り替え直前のモー

ドの冷水温度

またはὝ

Mode1:一次空気OFF、冷水ON

計算開始

式1-1と式1-2により、ACBコイル
の出口冷水水温Tw2を算出

Ὕ

建物（TYPE56）

•

式1-1または式1-2により、 ACB
の冷房能力• を算出

Tw2

Mode2:一次空気ON、冷水ON Mode3:一次空気ON、冷水OFF

計算開始

式2-1と式2-2により、
ACBコイルの出口冷
水水温Tw2を算出

式2-2により、ACBの
冷房能力• を算出

式2-3により、ACBのコイル
出口で誘引空気温度Tr2を算出

式2-5により、ACB
からの吹出し空気の
質量流量MCBを算出

式2-8により、
ACBからの吹出し
空気の温度TCBを

算出

建物（TYPE56）

xr2

xr1,Tr1

Tr1

Tr1

室温判断

If T room>設定温度, then冷水流量qw>0 [kg/s ]

MCBTCB

Tr2

•

Tw2

If T room<設定温度, then冷水流量qw=0 [kg/s ]

Troom=T r1

XCB

計算開始

式2-3により、ACB
のコイル出口で誘引
空気温度Tr2を算出

式2-8どおりに、
ACBからの吹出し空
気の温度TCBを算出

式2-5により、ACB
からの吹出し空気の
質量流量MCBを算出

建物（TYPE56）

Tr2

TCB MCB

4 Ὕ とする

Tr1

Troom=T r1

XCB

式3-2により、ACBの
冷房能力• を算出

切り替え直前のモー

ドの冷水温度

式3-1により、時
刻t+1[s] における
水温4 を算出

• •
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• : ACBの冷却能力[W]
A1,B1 :一次空気流量とACBの基本冷却能力との関係係数
A2,B2 :一次空気流量とACB長さとCBノズル直径による修
正係数との関係係数
A3,B3 : ACB冷却係数と(平均冷却水温度-室内温度)との関
係係数
K1:モード1におけるコイルの有効対流熱伝達率[W/m 2・K]
K4:モード4におけるコイルの有効対流熱伝達率[W/m2 ・K]
A :コイルの有効熱交換面積[m2]
W :コイル内の水の重量[kg]
TW :コイル内の水温度[℃]


